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โรงพยาบาลปทุมธานี OWNER.

LOCATION.

PROJECT. งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร DIMENSIONS ONLY.

No.

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้น  ห้ามวัดระยะจากแบบ

DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED

APPROVE BY.

DRAWING TITLE.

DATE.

DRAW BY.
REVISION.

GENERAL NOTES:
SCALE.

DRAWING NO.

Description. Date.

ARCHITECT.

7 ถนน ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ตำบล บางปรอก อำเภอ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 

22 / 06 / 2566

FM-DS-01: Rev.00: 20/01/63

ELECTRICAL ENGINEER.

SANITARY ENGINEER.

STRUCTURAL ENGINEER.

INTERIOR.

MECHANICAL ENGINEER. ภก.32442นายนิพนธ์ สายบัวงาม
นายกรีฑา สุวรรณรักษ์ ภฟก.25790

นายกาณฑ์ กันตพงษ์
ภานุวัฒน์ นาถทัย ภ-สถ. 22126

สุวัฒนา ธรรมะ สย.14364

02A -

N.T.S.สัญลักษณ์ประกอบแบบ

2. แสดงแผ่นที่รูปตัดปรากฎ

ให้ใช้ตัวเลขเรียงลำดับไป

ทิศแสดงการมองรูปด้าน

ความหมาย

แสดงตำแหน่งแนวกิ่งกลางเสาทางตั้ง

ทิศแสดงการมองรูปตัดอาคาร

2. แสดงแผ่นที่รูปด้านปรากฎ

1. แสดงชื่อรูปตัด

1. แสดงชื่อรูปด้าน

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

ให้ใช้ตัวอักษรเรียงลำดับไป

แสดงตำแหน่งแนวกิ่งกลางเสาทางนอน

1

3

2 4
AR-000

AR-000

AR-000

AR-000

±0.00

N O R T H

F1

C1

1

2

A
AR-000

1

2

A
AR-000

1

2

1

A

432
1

3.00

3.00

3.00

พื้น

บัวเชิงผนัง

ผนัง

ฝ้าเพดาน

หลังคา

สารบัญแบบวัสดุ

วัสดุ สัญลักษณ์ รายการ

วัสดุปิดผิว

วัสดุผนัง

1

1

1 ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน (ตำแหน่งผนัง ดูตามรูปด้าน) ทาสีระบุภายหลัง

ผนังโครงเหล็ก 2"x2" ตะแกรงเหล็กฉีก 2

0 ผนังเดิม สกิม ทำความสะอาด และ ทาสีระบุภายหลัง

พร้อมพ่อนสีฝุ่น (POWDER COAT) หนา 0.70mm. (แบ่งช่องตามแบบรูปด้าน)

ผนังเดิม0

ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน 1

ผนังโครงเหล็ก 2"x2" ตะแกรงเหล็กฉีก 2

แสดงระดับพื้นในรูปตัด, รูปด้าน

แสดงผนังก่ออิฐ

แสดงเหล็ก,โลหะ

แสดงแนวตัดผนังก่ออิฐ

แสดงผนังเบา

แสดงผิววัสดุเป็นคอนกรีต

แสดงผิววัสดุเป็นกระจก

แสดงผิววัสดุเป็นไม้

แสดงสัญลักษณ์ดินในรูปตัด

แสดงตำแหน่งศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง

แสดงตำแหน่งศูนย์กลางถึงริม

แสดงระยะตำแหน่งริมถึงริม

D

W

1. ชื่อห้อง 2. วัสดุพื้น

3. ระดับพื้น 4. วัสดุฝ้า

แสดงสัญลักษณ์พื้นและวัสดุพื้น
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บนพื้นที่ 224 ตารางเมตร

F2 แผ่นทางเท้า 40x40x4 หน้าเรียบ สีเทาอ่อน 

F1 บล็อกปูพื้น เอสซีจี รุ่น แผ่นปูทางเท้า 40X40X4 ซม. สีเทาเข้ม (มีผิวหน้า)

F3 ฝาบ่อพักทาสี EPOXY NON-SLIP ชนิดกันลื่น

F4 แผ่นทางเท้าคนพิการ 40x40x3.5 ซม. 
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